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층별갯수심  벌 명 칭 (내용 )

2W / 템퍼 스위치 부착형
기타 표준 부속품 포함

알람 밸브(ø150)

층별갯수심  벌 명 칭 (내용 )

4W / 템퍼 스위치 부착형
기타 표준 부속품 포함

프리액션 밸브(ø150)

N O T E S

층별갯수심  벌 명 칭 (내용 )

6
ø100 x ø65 x ø65
연결송수관 송수구

층별갯수심  벌 명 칭 (내용 )

2
ø100 x ø65 x ø65
상수도 소화전

층별갯수심  벌 명 칭 (내용 )

7
ø100 x ø65 x ø65
옥외 소화전

층별갯수심  벌 명 칭 (내용 )

7
옥외 소화전 함

65A x 방사형 관창
65A x 15M 호스 3본

층별갯수심  벌 명 칭 (내용 )

49
3.3 ㎏ (공용)

A.B.C 분말 소화기
소

층별갯수심  벌 명 칭 (내용 )

33
68℃ x ø15 - 상향식
스프링클러 헤드(폐쇄형)

층별갯수심  벌 명 칭 (내용 )

3
40A x 앵 글 밸 브
매립형호스릴소화전

층별갯수심  벌 명 칭 (내용 )

1872℃ x ø15 - 하향식(F)
스프링클러 헤드(폐쇄형)

드라이 펜던트 타입

  400
  800

TEL:(052)227-2170 FAX:(052)227-2177

(주)OS엔지니어링

TEL:(051)463-4035 FAX:(051)203-7874

(주)백인엔지니어링

TEL:(02)521-1122 FAX:(02)521-9858

(주)그룹한어소시에이트

TEL:(02)545-8072 FAX:(02)544-9173

(주)건일엠이씨

TEL:(02)545-8072 FAX:(02)544-9173

(주)건일엠이씨

사  업  번  호
PROJECT  NO.

*NOTE:

PROJECT TITLE

REVISION DESCRIPTION .

1

APP.BYDATENO.

0

2

*KEY PLAN

수 정 내 용 승     인일  자번  호
BY

토목

조경

/소방(전기)

전기,통신

구조

/소방(기계)

기계설비 

DRAWING TITLE (도면명)

SCALE

DRAWING NO. (도면번호)

DATE

REVIEWED BY

CHECKED BY

APPROVED BY

20
A3 : 
A1 :

1/
1/

DESIGNED BY

SERIAL NO. (일련번호)

(검토)

(검토)

(설계)

(승인)

DRAWING BY (작성)

부산광역시 해운대구 반송로525번길 25(석대동 아이티타워3층)

TEL.051) 515-1172~3        FAX.051) 515-1274

TEL.052) 258 - 1315
TEL.052) 273 - 0065       FAX.052) 258 - 1317

건  축  사  사  무  소

M P T   EN URSUIT RUTHFUL ARCHITECTURE

엠 · 피 · 티(주)

김 한 주

   20. 12.

-

울산전시컨벤션센터
건립공사

ING1606-COM-07.20~
(4.실시설계)

노 용 한(건일)

류 성 호(건일)

김 진 영(건일)

지상1층 소화설비 평면도1

MF 축척:A1(1/400), A3(1/800)

지상1층 소화설비 평면도

MF-203

층별갯수심  벌 명 칭 (내용 )

19
40A x 앵 글 밸 브

40A x 방사형 관창
40A x 15M 호스 2본

옥내소화전함(단독형)
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층별갯수심  벌 명 칭 (내용 )

2
3.0kg

청정 소화기
청

층별갯수심  벌 명 칭 (내용 )

68℃ x ø15 - 상향식(G)
스프링클러 헤드(폐쇄형)

72℃ x ø15 - 하향식(F)
스프링클러 헤드(폐쇄형)

299 x 2
(598)

100,100,150,100




